




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
 

PROFIBUS är den enda heltäckan-
de fältbussen för både fabriks och 
processautomation. PROFINET – 
baserad på standard ETHERNET – 
är dess kompletterande nätverk 
som efterfrågats alltmer de senaste 
åren. Båda protokollen finns specifi-
cerade i den 3:e familjen av kom-
munikationsprofiler i den internatio-
nella standarderna IEC 61158 och 
IEC 61784-1/-2. 

En av de stora händelserna  för 
PROFIBUS och PROFINET organi-
sationen var när den första specifi-
kationen för felsäker kommunikation 
kunde släppas 1999. Den betydde 
ett stort steg framåt för vad som är 
möjligt inom hela automationsvärl-
den.   

Namnet på denna teknologi är 
PROFIsafe och dess logotyp visas 
här bredvid. 

Sedan specifikationen först kom har 
PROFIsafe utvecklats till att bli den 
ledande och mest omfattande fel-
säkra kommunikationsteknologin i 

världen. PROFIsafe är nu på väg att 
bli internationell standard inom IEC 
61784-3-3.  

   

 

Denna systembeskrivning avser att 
ge en  grundlig genomgång av 
PROFIsafe teknologin och relatera-
de ämnen utan att drunkna i detal-
jer. Den kan inte ersätta standarder 
och officiella specifikationer samt 
guider, vilka nämns nedan. De är de 
fastlagda och bindande dokumen-
ten. 

PROFIsafe är godkänt av både  
BGIA och TÜV. 

Felsäkerhet är ett känsligt område 
inom automation. Därför måste 
informationen om PROFIsafe, im-
plementeringen och användningen 
av PROFIsafeteknologin skötas 
seriöst. Företagen och institutioner-
na som är inblandade förbinder sig 
att följa den så kallade PROFIsafe 
Policyn.  

Denna kortbeskrivning tjänar som 
ett komplement och en enkel sam-
manfattning av de officiella källorna. 

Förkortningen "F" i detta dokument 
betyder "felsäker", "funktionell fel-
säkerhet" eller helt enkelt "felsäkert 
relaterad". 
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1. Felsäkerhet inom 
automation 

 

Varje aktiv industriprocess är för-
bunden med risker att: 

• skada eller döda mänskor, 
• skada miljön 
• skada investeringar. 

I de flesta processer är det relativt 
lätt att undvika risker utan speciella 
arrangemang i automationssyste-
met. Det finns emellertid typiska 
applikationer med hög riskfaktor, till 
exempel pressar, sågar, verktygs-
maskiner, robotar, conveyer- och 
förpackningssystem., kemiska pro-
cesser, arbete med höga tryck, off-
shoreteknologi, brand- och gashan-
tering, brännare, spårvagnar mm. 
Dessa applikationer kräver speciella 
åtgärder och säkerhetsteknik.. 

Tillförlitligheten och tillgängligheten 
för standard automationsteknologi 
på marknaden stabiliserar sig över 
tiden på en viss kostnadsnivå. Det 
betyder att avbrott och felfrekvens 
för standard automationsutrustning 
under normala omständigheter är 
precis acceptabel för normal  an-
vändning men inte tillräcklig för 
ovannämnda högriskapplikationer. 

Situationen kan jämföras med post-
förmedling. Normal post förväntas 
vara så prisvärd som möjligt för 
normalt tillförlitlig förmedling men för 
viktiga brev använder man rekom-
menderade expressbrev. 

1.1 Trender 

Under många år har PLC, PC, fält-
bussar mm. dramatiskt förändrat 
standard automationsteknologi, 
vilket lett till kostnadsreduktion, 
ökad flexibilitet och högre tillgäng-
lighet. För säkerhetsapplikationer 
har existerande standarder och 
bestämmelser hindrat all använd-
ning av dessa teknologier. Felsäker 
automation var tvungen att använda 
hårdförtrådad reläteknik. Se bild 1. 

Denna uppdelning eller gap är helt 
naturlig eftersom säkerheten är 
beroende av teknologi och material 
man kan förtroende för. Förtroende 
bygger på erfarenhet och erfarenhet 
kräver tid. Men att bygga på med 
"klassisk" felsäkerhet i en modern 
automationslösning leder alltid till 
frustrerande situationer. Till exem-
pel extra kostnader för kabeldrag-
ning och ingenjörsarbete, sämre 
flexibilitet och tillgänglighet och 
andra nackdelar som odefinierade 
stoppositioner hos maskiner och 

omfattande och onödigt arbete för 
att få igång driften igen. 

Denna situation har nu drastiskt 
förändrats. PLC:er och program har 
blivit beprövad teknik i miljoner 
applikationer och förutsättningarna 
för att de skall kunna användas i 
felsäkra applikationer finns sedan 
introduktionen av den internationella 
standarden IEC 61508. 

Feldetekteringsmekanismerna i 
många typer av digitala kommunika-
tionssystem har undersökts och är 
väl kända. Standarder som IEC 
62280-1 har jämnat vägen.  

1.2 PI:s arbete  

Det är bakgrunden till varför PI har 
utvecklat PROFIsafeteknologin som 
en extra nivå ovanpå de existerande 
PROFIBUS och PROFINET proto-
kollen. Den reducerar felsannolikhe-
ten vid dataöverföring mellan F-Host 
(felsäker PLC) och F-Enhet ner till 
den nivå eller lägre än vad som 
krävs i relevanta standarder. 

PROFIsafe kan realiseras med 
mjukvara enbart, vilket gör det en-
kelt att implementera i hela spektrat 
av felsäkra applikationer genom att 
utnyttja PROFIBUS och PROFINET 
i process- och fabriksautomationDet 
är till och med godkänd för trådlös 
överföringvia till exempel WLAN 
och Bluetooth. Med hjälp av speci-
ella säkerhetsåtgärder kan det kö-
ras på öppna Industriella Ethernet 
stamnät. 

Det täcker både behovet av hög 
tillgänglighet och låg strömförbruk-
ning i processautomationoch beho-
vet av snabba reaktionstider på 
några få millisekunder i fabriksau-
tomation.  

Moderna F-produkter som laser 
scannrar eller motordrifter med 
integrerad felsäkerhet kan nu an-
vändas varhelst de behövs. Hanter-
ingen av deras individuella felsäkra 
parametrar (iParameters) har gjorts 
enkelt tack vare anpassad system-
support. Systemsupporten kan 
bestå av interface för felsäkerhets-
verktyg i PLC:ns utvecklingspro-
gram (till exempel verktyget TCI, 
Tool Calling Interface) och iParame-
ter lagring och återvinning (iPar-
Server). Det är värt att nämna att 
Tool calling interface och iPar-
Server kan användas av icke felsäk-
ra produkter också. 

Standarden IEC 61508 definierar 
speciella krav som ökad elektro-
magnetisk tålighet utan att ange 
detaljer. En extra guide "PROFIsafe 
Environment" fyller detta gap och 
mera vid framtagning av F-Enheter 
och F-Hosts. 

Det finns en gemensam överens-
kommelse inom PI att endast certifi-
erade F-Enheter och F-Hosts för 
PROFIBUS och PROFINET enligt  
IEC 61508 är tillåtna. Överens-
stämmelse med PROFIsafeproto-
kollet skall testas av PI Testlabora-
torier och certifieras av PI support 
centrum. Dokumentet "PROFIsafe 
Test Specification" definierar  
uppgift och roll för godkännande 
institut som TÜV och även uppgift 
och roll för PI testlaboratorier. 

På www.profisafe.net finna aktuell 
information om PROFIsafe och på  
www.profibus.com finns generell  
PROFIBUS och PROFINET infor-
mation. 

Felsäker teknologiFelsäker teknologi

Drive Frekvens-
omformare 
eller dyligt

Frekvens-
omformare 
eller dyligt

Kraft-
försörjning

Motor
PROFIBUS/PROFINET

PLC

Kontaktorprincipen ”Strömlöst vid fel" I

 
Bild 1   Klassisk felsäkerhet 
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5. Hur sker implementering? 
 

Först av allt skall vi kontrollera att vi 
skaffat all nödvändig och underlät-
tande litteratur för vårt arbete som vi 
kan få från PI (se litteraturlistan). 
Använd den angivna eller senare 
versionen. En tidigare version V1.30 
finns för PROFIsafe specifikationen 
men den är för information endast 
och skall inte användas för utveck-
ling av nya produkter.  

Sedan skal du studera åtminstone 
den grundläggande felsäkerhets-
standarden IEC 61508 eller få hjälp 
med vad som behövs i ert utveck-
lingsarbete och i er organisation för 
att åstadkomma den nödvändiga 
säkerheten hos din produkt. I regel 
kan man inte göra en felsäker pro-
dukt av en standardprodukt bara 
genom att implementera PROFIsa-
feprotokollet. Arkitekturen för den 
felsäkra teknologin tillsammans med 
protokollet och hur de båda imple-
menteras bestämmer den slutliga 
SIL-nivån för produkten. 

5.1 Felsäkerhetsklasser 

Även om PROFIsafe kan användas 
för felsäkerhet upp till SIL3, är det 
kanske inte nödvändigt att utforma 
och utveckla F-Enheten för SIL3. 
Den behövliga felsäkerhetsklassen 
beror av den slutliga kundapplika-
tionen och hur säkerhetsfunktioner-
na är definierade. Det kan vara 
möjligt med redundans eller på 
annat sätt att nå till och med högre 
felsäkerhetsnivå, SIL, med F-
Enheter som har lägre felsäkerhets-
klass.  

5.2 F-Enheter 

Du har två alternativ för implemen-
tering av PROFIsafe driver mjukva-
ran. Antingen använder du specifi-
kationen och gör det från grunden 
eller så använder du ett utveck-
lingspaket som finns på marknaden. 
Mera information finns i produktgui-
den på PI:s webbsida. Fördelen 
med att använda ett utvecklingspa-
ket är uppenbar: redan certifierad 
driver, extra värdefull information 
och verktyg samt teknisk support. 

Till PROFIBUS och PROFINET 
interfacet kan du välja mellan de på 
marknaden tillgängliga ASICs och 
protokollstackar och anpassa dri-
vermjukvaran till PROFIsafe.  

5.2.1 Säkring av GSD-filen 

Varje PROFIBUS eller PROFINET 
produkt behöver en GSD fil (Gene-

ral Station Description). När den 
allmänna delen av GSD-filen för en 
F-Enhet är klar behöver man koda 
F-Parametrarna. Denna sektion 
med F-Parametrarna måste skyd-
das med en speciell CRC signatur 
("F_ParamDescCRC") mot datakor-
ruption på lagringsmediat. Ett konfi-
gureringsverktyg kan sedan kontrol-
lera dataintegriteten för F-
Parametersektionen med hjälp av 
denna speciella signatur som också 
är en del av GSD-filen.   

5.2.2 Säkring av konfigure-
ringen 

GSD-filen innehåller även beskriv-
ning av F-In- och F-Utgångarnas 
format. För att säkra denna del av 
GSD-filen används en annan CRC 
signatur. 
("F_IO_StructureDescCRC"). 

5.2.3 iParameter 

I den stora floran av felsäkra pro-
dukter finns en stor variation av de 
individuella felsäkerhetsparametrar-
na (iParameter).  

Mängden iParametrar sträcker sig 
från några få byte för en F-modul 
upp till flera tiotals kbyte för till ex-
empel en laserscanner. För de 
flesta felsäkra produkter finns det 
speciella parametrerings- och dia-
gnostikverktyg (CPD-Tool). Därför 
var det inte meningsfullt att hantera 
iParametrar via GSD. 

PROFIsafe rekommenderar därför 
en ny mekanism, den så kallade 

iPar-Server. Det är tillverkarnas av 
F-Host ansvar att tillhandahålla 
denna förmåga antingen inom den 
icke felsäkra delen av en F-Host 
som den parametrerande mastern 
eller i ett annat styrsystem som en 
icke felsäker PLC eller en indu-
striPC i samma nätverk.  

Bild 11 visar de principiella stegen 
för en iPar-Server mekanism med 
hjälp av ett exempel. Tillsammans 
med nätverkskommunikationen och 
F-parametreringen av en F-Enhet 
visas ett exempel på en iPar-Server 
funktion (1). F-Enhet kan byta till 
datautbytesmod när den befinner 
sig i ett säkert läge (FV). Ett tillhö-
rande CPD-verktyg kan startas via 
ett lämpligt interface (2) som till 
exempel TCI (Tool Calling Interface) 
eller FDT (Field Device Tool) från 
konfigureringsverktyget med hjälp 
av minst den konfigurerade enhe-
tens nodadress. Parametrering, 
drifttagning, test mm. kan utföras 
med CPD-verktyget (3). När CDP är 
klar beräknas iPar_CRC signaturen 
och visas i hexadecimal form och 
kan överföras till konfigureringsverk-
tyget där det införs i inmatningsfältet 
för "F_iPar_CRC" (4). Det krävs en 
omstart av F-Enheten för att 
"F_iPar_CRC" parametern skall 
överföras till F-Enheten (5). Efter 
slutlig verifikation och frisläppning är 
F-Enheten redo att starta ett upp-
laddningsmeddelande (6) till sin 
iPar-Server. Den använder för detta 
sin standard diagnos mekanism. 
iPar-Server pollar diagnosinforma-
tionen (t.ex. RDIAG FB) för att tolka 
begäran (R) och öppna uppladd-

• PROFIsafe Policy V1.3; Best.nr. 2.282 
• PROFIsafe - Profile for Safety Technology on PROFIBUS DP and 

PROFINET IO, V2.4; Best.nr. 3.192b 
• PROFIsafe – Environmental Requirements, V2.5; Best.nr. 2.232 
• PROFIsafe – Test Specification for F-Slaves, F-Devices, and F-

Hosts, V2.1; Best.nr. 2.242 
• PROFIsafe for PA-Devices, V1.0 Best.nr. 3.042 
• PROFIdrive on PROFIsafe, V1.0; Best.nr. 3.272 
• Rapid way to PROFIBUS DP; Best.nr. 4.072 
• Industrial Communications with PROFINET; Best.nr.. 4.182 
• Specification for PROFIBUS Device Description and Device Integra-

tion, Volume 1: GSD, V5.04; Best.nr. 2.122 
• GSDML Specification for PROFINET IO, V2.2; Best.nr. 2.352 
• Profile Guideline, Part 1: Identification & Maintenance Functions, 

V1.1; Best.nr. 3.502 
• Profile Guideline, Part 2: Data Types, Programming Languages, and 

Platforms, V1.0; Best.nr. 3.512 
• Profile Guideline, Part 3: Diagnosis, Alarms and Time Stamping, 

V1.0; Best.nr. 3.522 
• Communication Function Blocks on PROFIBUS DP and PROFI-

NET IO, V2.0; Best.nr. 2.182 
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ningsprocessen (7), och lagra iPa-
rametrarna som instansdata i iPar-
Servern med acykliska tjänster 
(Read Record). 

När en trasig F-Enhet har bytts ut 
får den nya F-Enheten sina F-
Parametrar, inklusive "F_iPar_-
CRC", vid uppstart. Eftersom iPa-
rametrarna normalt saknas i en 
ersättnings F-Enhet eller i en utan 
backup mot strömförlust noteras en 
skillnad mellan "F_iPar_CRC" och 
dess lagrade iParametrar och initie-
rar en nedladdningsbegäran (6) till 
sin iPar-Server instans, även det 
med sin standard diagnosmeka-
nism. iPar-Servern pollar diagnosin-
formationen för att tolka begäran (R) 
och åstadkomma nedladdningen 
(Write Record). Genom denna över-
föring kan F-Enheten få orginalfunk-
tionaliteten utan extra ingenjörsar-
bete eller CPD verktyg.  

5.2.4 PROFIdrive 

IEC 61800-5-2 definierar felsäkra 
funktioner för drives med integrerad 
felsäkerhet. Dessa funktioner omfat-
tar en grupp av stoppfunktioner: 
• Säker avstängning av moment 

(energilöst) 
• Säkert stopp 1 
• Säkert stopp 2 
• Säkert operatörsstopp  

En grupp övervakningsfunktioner: 
• Säker begränsad acceleration 
• Säkert begränsad hastighet 
• Säkert begränsat moment/effekt 
• Säker begränsad(absolut) position 
• Säker begränsad joggning 
• Säker riktning 
• Säkert begränsad motortemp. 

Bild  visar hur elektromekanik er-
sätts av elektroniskt felsäkert stopp 
och övervakningsfunktioner. Ett 
viktigt mål är att huvudsakligen 
övervaka drivutrustningens opera-
tion och bara göra energilöst vid fel. 
Arbetsgruppen för PROFIdrive inom 
PI specificerar delar av dessa funk-
tioner i ett speciellt tillägg till deras 
PROFIdrive specifikation (se littera-
turrutan).   

5.2.5 PA Enheter 

F-Enheter för processautomation 
följer sektorstandarden IEC 61511, 
som tar hänsyn den speciella 
aspekten "proven-in-use". Under 
speciella omständigheter kan en 
PA-Enhet en bättre SIL om den är 
väl beprövad (proven-in-use). PA 
Enheter följer normalt designmodel-
len i IEC 61804. Electronic Device 
Description (EDD) spelar en viktig 

roll här. Därför har även arbets-
gruppen för PA inom PI i sitt tillägg 
till PA Device Specification angett 
hur man använder PROFIsafeplatt-
formen för PA-Enheter och parame-
treringsmetoder (se litteraturrutan). 

5.2.6 I&M funktioner  

Sedan 2005 är de så kallade I&M 
funktionerna obligatoriska för alla 
PROFIBUS och PROFINET produk-
ter som har acykliska tjänster. I&M 
står för Identification and Mainte-
nance och ger information om pro-
duktens tillverkarkod, katalog- och 
serienummer och dess hårdvaru- 
och mjukvaruversion på ett stan-
dardiserat sätt. Via tillverkarkoden 
och extra information på PI:s hem-
sida kan användaren hitta fram till 
aktuell produktinformation på till-
verkarena webbsida. (Se Profile 
Guideline i litteraturrutan). 

5.2.7 Diagnos 

En av de största fördelarna med 
PROFIBUS och PROFINET är 
möjligheten för Ethernet att rappor-
tera diagnosinformation till operatö-
ren vid störningar och fel. Bra dia-
gnosinformation hjälper till att redu-
cera stilleståndstider och repara-
tionskostnader. Konceptet täcker 
inte bara hur informationen skall 
tolkas utan också hur olika språk 
stöds och hur man åstadkommer 
onlinehjälp om vad som bör göras i 
olika situationer. ( Se motsvarande 
Profile Guideline i litteraturrutan). 

5.3 F-Host 

F-Host med PROFIsafe kan vara 
olika utformade beroende på olika 
tillverkares strategi: stand-alone F-
CPU:er eller integrerade men logiskt 

Driv-
utrustning

Driv-
utrustning Driv-

utrustning
Driv-

utrustning

MotorMotor

Extern 
felsäker
teknologi

Extern 
felsäker
teknologi

Felsäkert
STOPP och

övervaknings-
funktioner

Felsäkert
STOPP och

övervaknings-
funktioner

MotorMotor

Extern 
felsäker
teknologi

Extern 
felsäker
teknologi

PROFIsafe på
PROFINET IO /
PROFIBUS DP

”Strömlöst"Från till ”Felsäkert STOPP"  
Bild 12   Drivstyrning med integrerat felsäkert STOPP och övervakningsfunk-

Ingenjörsverktyg

Master eller IO controller

F-Host 
/ PLC Skydds-

område
(instans-

data)

CPD-verktyg

Comm-FB

iPar-Server

IEC
61131-3

7

F-Enhet

6 Meddelar

R
Polling

RDIAG-FB

RD/
WR

Sparar

1

3

2

"iPar_CRC"

4

Initialisering (F_iPar_CRC)

5

Kommer från systemtillverkaren
 

Bild 11   Konceptet med en iPar-Server  
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separerade felsäkra processer i en 
standard CPU. 

5.3.1 Möjliga strukturer 

Felsäker styrning kan också realise-
ras på många olika sätt: till exempel 
genom hårdvaruredundans och 
diskrepansmätning, via "mjukvaru-
redundans", via säkerhetsåtgärder 
(safeguarding"eller genom att an-
vända diverse befintliga hårdvaru-
plattformar. På grund av de många 
olika möjligheterna var det inte 
meningsfullt att ta fram ett utveck-
lingspaketspeciellt som det krävs en 
så minimal insats för att implemen-
tera PROFIsafedrivern. 

5.3.2 Konformitetsklasser 

För att tillse att alla F-Enheter sup-
portas av alla PROFIsafe F-Hosts 
på marknaden specificerar PROFI-
safe konformitetsklasser för F-
Hosts. PROFIsafe F-Hosts skall 
uppfylla kraven i dessa konformi-
tetsklasser som en förutsättning för 
PI-certifiering (Bild ). 

6. Konformitet & certifiering 
 

Många produkter av olika typ från 
diverse tillverkare kommunicerar i 
en PROFIsafe ö. Dessa produkter 
måste implementeras konformt i 
enlighet med PROFIsafe specifika-
tionen för att garantera att de kom-
munikationen fungerar korrekt. 
Normalt dokumenteras konformite-
ten med ett certifikat från PI grundat 
på testrapporten från ett av PI:s 
testlaboratorier.  

6.1 PROFIsafe testet  

PROFIsafes protokollmekanism 
grundas på en bestämd tillstånds-
maskin. Därför var det möjligt att via 
ett valideringsverktyg för bestämda 
tillståndsmaskiner (state mashines) 
att matematiskt bevisa att PROFIsa-
fe arbetar korrekt även i lägen då 
mer än två oberoende störningar 
eller fel uppstår. Detta åstadkoms 
systematiskt genom att generera 
alla möjliga fall av "test-to-pass" och 
"test-to-fail" situationer. De har 
samlats som testfall för en fullt au-
tomatiserad PROFIsafe protokoll-
testare, som används för att kontrol-
lera PROFIsafe konformiteten hos 
F-Enheter och F-Host. Detta är en 
del av en trestegsprocedur inom 
den övergripande felsäkra certifie-
ringsprocessenenligt IEC 61508som 
utförs av godkända institut (notified 
bodies) (Bild ). 

6.2 Felsäker utvärdering 

Det är viktigt att notera att PI Test 
Laboratorier utför den godkända 
PROFIsafe protokolltestet på upp-
drag av godkända institut som till 
exempel: 

• TÜV (i hela världen)  
• INRS (Frankrike) 
• BGIA (Tyskland) 
• SP (Sverige)  
• SUVA (Schweiz)  
• HSE (Storbritannien)  
• FM, UL (USA) 

Dessa är de enda som får ansvara 
för felsäker utvärderingenligt 
IEC 61508. 

Den obligatoriska manualen för var 
och en av F-Enheterna skall inne-
hålla information om SILCL (kravni-
vå) och PFHd (sannolikhet för farliga 
fel per timma) 

PROFIsafe tillhandahåller en speci-
fikation för test&certifiering. För 
närvarande finns två PI Testlabora-
torier som är ackrediterade för 
PROFIsafe test. 
 
 
7. PROFIsafe utveckling 
 

PROFIsafe vore inte komplett om 
det bara var en specifikation av den 
felsäkra kommunikationsprotokollet. 

För F-Enheterna skulle det uppstå 
frågor som: 
• Måste jag skydda min F-Enhet 

mot mycket höga spänningar på 
PROFIBUS / PROFINET kabeln 
från en okänd yttre källa? 

• Är det säkert att använda samma 
24V strömförsörjning som jag an-
vänder till mina standardprodukter 
i nätverket? 

• Hur testar jag mina F-Enheter för 
den högre tålighet mot EMC som 
krävs i IEC 61508? 

• Vilka installationsregler gäller? 
• Vilka säkerhetskrav gäller? 
Guiden "PROFIsafe - Environmental 
Requirements" besvarar dessa 
frågor och många fler. 

7.1 Elektrisk felsäkerhet 

Fältbusstandarderna IEC 61158 och 
IEC 61784-1, -2 kräver för alla en-
heter i nätverket att de "uppfyller de 
lagliga kraven i det land där de 
distribueras (till exempel indikerat 
med CE-märkning). Åtgärderna för 
skydd mot elektrisk urladdning 
(d.v.s. elektrisk säkerheti industriella 
applikationer skall grundas på IEC 
61010 serien eller IEC 61131-2, 
klausul 10 beroende av produkttyp 
som specificerats där". Dessa åt-
gärder kallas PELV (Protected Extra 
Low Voltage) och begränsar den 
tillåtna spänningen vid ett fel till 
områden som inte är farliga för 
mänskor. 

Kandidaten startar utvecklingen av en F-Slav, F-Enhet, eller F-HostKandidaten startar utvecklingen av en F-Slav, F-Enhet, eller F-Host

Kandidaten ansöker om 
en EMC test vid

något ackrediterat 
test laboratorium

Kandidaten ansöker om 
en EMC test vid

något ackrediterat 
test laboratorium

Kandidaten beställer ett
PROFIBUS Identnummer

eller ett PROFINET Vendor_ID
från PNO och ansöker om ett 

PROFIsafe certifieringstest vid 
något ackrediterat testlab.

Kandidaten beställer ett
PROFIBUS Identnummer

eller ett PROFINET Vendor_ID
från PNO och ansöker om ett 

PROFIsafe certifieringstest vid 
något ackrediterat testlab.

Kandidaten ansöker om ett 
felsäkerhetsgodkännande 
hos någon "Notified Body"

(valfritt för PA-Enheter)

Kandidaten ansöker om ett 
felsäkerhetsgodkännande 
hos någon "Notified Body"

(valfritt för PA-Enheter)

Test av F-Slav, F-Enhet, eller 
F-Host *)

Test av F-Slav, F-Enhet, eller 
F-Host *)

Nej
Test

godkänt?
Test

godkänt?

Kandidaten ansöker oma 
certifikat från PNO

Kandidaten ansöker oma 
certifikat från PNO

Kandidaten erhåller
certifikat från

"Notified Body"

Kandidaten erhåller
certifikat från

"Notified Body"

Test 
genomfört och godkänt

Godkännande

PNO
certifikat

Ja

*)
• Testad för CRC2 funktion
• DP-V1/PN-IO test
• PROFIsafe protokolltest
• Referens F-Host test

+

+

Imunitet (EMC)Imunitet (EMC) Konformitet (PB/PN)Konformitet (PB/PN) Konformitet (IEC 61508)Konformitet (IEC 61508)

TillgänglighetTillgänglighet FelsäkerhetFelsäkerhet

KorrigeringarKorrigeringar

 
Bild 13   Test och certifieringsprocedur 
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Tack vare dessa normala lagliga 
krav kan man begränsa skyddsåt-
gärderna inuti en F-Enhet och F-
Host. 

7.2 Strömförsörjningar 

Det är möjligt att använda samma 
24V strömförsörjning för standard 
och F-Enhet/F-Host. I båda fallen 
skall strömförsörjningen uppfylla 
PELV på grund av lagens krav.  

7.3 Utökad tålighet 

För varje felsäker applikation skall 
korresponderande SRS (Safety 
Requirements Specification) definie-
ra de elektromagnetiska tålighets-
gränserna (se IEC 61000-1-1) som 
krävs för att uppnå elektromagnetisk 
kompatibilitet. Dessa gränser skall 
beräknas med hänsyn till både de 
elektromagnetiska fenomenen (se 
IEC 61000-2-5) och de nödvändiga 
felsäkra integritetsnivåerna. 

För allmänna industriapplikationer 
definierar IEC 61326-3-1 tålighets-
krav för utrustning som utför eller är 
avsedda att utföra säkerhetsrelate-
rade funktioner. 

Produktstandarder som IEC 61496-
1 (t.ex. laserscanner) kan definiera 
högre tålighet mot vissa fenomen. 

Miljön i processindustrin kan vara 
annorlunda än normal industrimiljö. 
Därför kan de speciella krav och 
prestanda som beskrivs i IEC 
61326-3-2 användas för PA Enhe-
ter. 

För PROFIsafe är en speciell EMC 
testrigg beskriven. 

7.4 Högtillgänglighet 

Uppgiften för felsäkerhet är att upp-
rätthålla felsäkra funktioner för att 
hindra personal från att skadas, till 
exempel genom att göra farliga 
delar strömlösa. Ett karakteristiskt 
mått på en felsäker funktion är SIL 
(Safety Integrity Level). Det beskri-
ver den felsäkra funktionens sanno-
likhet för farliga fel per timme, t.ex. 
10-7/h för SIL3.  

Tvärtom är uppgiften för högtillgäng-
lighet (feltolerant) att bibehålla styr-
funktionerna även om ett fel upp-
står. Ett karakteristiskt mått på hög 
tillgänglighet är kvoten mellan drift-
tid och den totala produktionstiden, 
till exempel 99.99%. Redundans är 
en metod som kan användas till-
sammans med andra för att uppnå 
detta mål.  

PROFIsafe är utformad så att den 
kan användas med eller utan re-
dundans för feltolerans. Bild 14 
visar möjliga kombinationer.  

7.5 Installationsguide 

Målet för PROFIsafe är att integrera 
felsäker kommunikation i standard 
PROFIBUS och PROFINET nätverk 
med minimal inverkan på de existe-
rande installationsriktlinjerna. För att 
uppnå tillförlitliga prestanda och 
uppfylla lagens krav rekommende-
rar vi att man följer PROFIsafes 
specifikation och riktlinjer. Några av 
de viktigaste sakerna att ta hänsyn 
till nämns nedan. 

7.5.1 Förutsättningar 

Alla standard och F-Enheter i nät-
verket skall vara elektriskt säkra 
enligt beskrivningen i 7.1.  

Alla F-Enheter skall vara certifierade 
enligt IEC 61508 och, för process-
automation, enligt IEC 61511. De 
skall vara testade och godkända för 
PROFIsafe konformitet av ett PI 
testlaboratorium. 

Alla andra standard enheter i ett 
PROFIsafe nätverk skall visa kon-
formitet med PROFIBUS eller 
PROFINET via ett PI certifikat eller 
motsvarande bevis.  

 

7.5.2 Restriktioner 

För PROFIBUS DP, är inga drop-
kablar eller förgreningar tillåtna. 

För PROFINET IO, gäller följande: 
• Färre än 100 switchar i rad 
• Endast en F-Host per submodul 
• Alla nätverkskomponenter måste 

vara industrianpassade (t.ex. en-
ligt IEC 61131-2) 

• Inga singelport routers tillåts 
för att separera PROFIsafe öar 
(känns igen på unika F-
adresser)  

7.5.3 Kablage 

PROFIBUS och PROFINET specifi-
cerar båda att kablarna skall vara 
skärmade och att skärmen skall 
vara ansluten till kontakterna i båda 
ändarna för bästa elektromagnetis-
ka tålighet. Som en konsekvens 
behövs normalt potentialutjämning. 
Om det inte är möjligt kan fiberop-
tiska kablar användas. 

Maskinbyggare får använda oskär-
made kablar på egen risk om det 
gäller fall med specificerad elektro-
magnetisk kompatibilitet med mind-
re störningar från spänningsspikar 
och induktion. 

7.5.4 Tillgänglighet 

Även med skärmade kablar kan 
oacceptabla signalstörningar kom-
ma in på datakabeln till en enhet om 
till exempel DC-delen av en fre-
kvensomformare inte är tillräckligt 
filtrerad. Andra källor till oacceptabel 
signalkvalité kan vara avsaknad av 
termineringsmotstånd och liknande. 
Detta är inte en felsäkerhetsfråga 
utan fråga om tillgänglighet. Tillräck-
lig tillgänglighet hos styrningen är 
en förutsättning för felsäkerhet. 
Felsäkra funktioneri utrustning utan 
tillräcklig tillgänglighet orsakar irrite-
rande stopp och kan innebära att 
produktionsledningen tar bort dessa 
felsäkerhetsfunktioner ("Bhopal 
effekt"). 

PI företag tllhandahåller många 
verktyg, procedurer och checklistor 
för att undersöka överföringskvalitén 
hos nätverken.  

Fabriks och process
automation:
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lägesgivare,
avstängningsventiler,
men även brännar-
styrning och linbanor

Process automation;
Infrastrutur för 
transport

Kemisk- eller läke-
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raffinaderier, offshore,
tunnlar

Applikation

- Som bäst inga stille-
stånd (feltolerant)

Som bäst inga stille-
stånd (feltolerant)

Hög
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Inga farliga fel
(krav från myndigheter
eller lag)
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(krav från myndigheter
eller lag)
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Bild 2   Felsäkert och högtillgängligt (feltolerant) 



___________________________________________________________________________ 

PROFIsafe System Description, Version July 2007 13
 

7.5.5 Allmänna felsäkerhets-
aspekter 

PROFIsafe teknologin har gjort flera 
nya produkter möjliga, speciellt 
drivutrustningar med integrerad 
felsäkerhet. Nuförtiden kan drives 
erbjuda säkert läge utan att göra 
motorn strömlös. Till exempel den 
nya felsäkra funktionen "SOS" (safe 
operating stop) håller motorn med 
reglering i en bestämd position. 
Denna nya möjlighet kräver ett 
paradigmskifte för användaren. 
Tidigare orsakade ett tryck på ett 
nödstopp att strömförsörjningskab-
larna fysiskt skildes från motorn och 
därför var det ingen risk för en per-
son att byta motorn.  

Den nya IEC 60204-1 ger koncept 
för hur man skall skydda mot elekt-
riska stötar (nödstopp) med låsbara 
motorskydd, huvudbrytare och hu-
vudavskiljare med säkringar. Bild 7 
visar detta koncept. Den visar också 
den rekommenderade 5-ledar kraft-
kabelanslutningen (TN-S) med 
separat N och PE ledare och den 
skärmade kabeln mellan motor och 
drive. IEC 60204-1 är en värdefull 
källa för många andra felsäkra åt-
gärder som komplement till PROFI-
safeteknologin. Motsvarande natio-
nell standard NFPA 79 tar upp någ-
ra avvikelser för den nordameri-
kanska marknaden (Bild 3).  

7.6 Trådlös överföring 

Fler och fler applikationer som AGV 
(Automated Guided Vehicles), ro-
terande maskiner, rörliga robotar 
och operatörspaneler använder 
trådlös överföring i PROFIBUS och 
PROFINET nätverk. PI kommer att 
specificera detaljer för både WLAN 
och Bluetooth. PROFIsafe, med sin 
feldetektering för sannolikhet för 
bitfel upp till 10-2 är godkänd för 
båda "Black Channels". Man måste 

dock dessutom ta hänsyn till de 
extra säkerhetsfrågorna nedan.  

7.7 Säkerhet 

Med PROFINET baserat på Indust-
riellt Ethernet som är ett öppet nät-
verk och med trådlös överföring har 
frågan om säkerhet rests. 

PI förordar konceptet med att bygga 
så kallade säkerhetszoner som kan 
betraktas som stängda nätverk (Bild 
16). Den enda möjligheten att pas-
sera öppna nätverk typ Industriellt 
Ethernet Stamnät från en säker-
hetszon till en annan är via Säker-
hetsmoduler. Säkerhetsmodulerna 
använder allmänt accepeterad me-
kanismer som VPN (Virtual Private 
Network) och brandväggar för att 
skydda sig mot intrång. PROFIsafe 
nätverk skall alltid vara lokaliserade 
inuti säkerhetszonerna och skyddas 
av Säkerhetsmoduler om förbindel-
ser med öppna nätverk inte kan 
undvikas. 

För trådlös överföring ger IEEE 
802.11i standarden tillräcklig säker-
het för PROFIsafe nätverk. Endast 

Infrastructure Mode är tillåten; Ad-
hoc Mode får inte användas. Fler 
detaljer finns i PROFIsafe specifika-
tionen. 

7.8 Reaktionstid 

Normalt är reaktionstiden för norma-
la styrfunktioner tillräckligt snabba 
även för felsäkra funktioner. Några 
tidskritiska felsäkra applikationer 
behöver dock att den felsäkra funk-
tionens reaktionstid, SFRT (safety 
function response time) beräknas 
mer noggrant. Pressar som skyddas 
av ljusridåer är exempel på det. En 
maskinbyggare måste veta mycket 
tidigt på vilket minimiavstånd som 
ljusridån måste monteras från den 
farliga pressen. Det är allmänt ac-
cepterat att en hand rör sig maxi-
malt 2 m/s. Minimiavståndet som 
skall beräknas blir då 
s = 2 m/s x SFRT om upplösningen 
hos ljusridån är tillräckligt hög för att 
upptäcka ett ensamt finger (EN 
999). Annars måste en korrektion 
adderas. 

Vad är nu mysteriet bakom SFRT? 
Modellen i bild 17 används för att 
förklara definitionen. Modellen be-
står av en ingångs-F-Enhet, en 
PROFIsafe bussöverföring, signal-
hantering i en F-Host, ytterligare en 
PROFIsafe bussöverföring och en 
utgångs-F-Enhet vardera med sin 
statistiska cykeltid. Maximitiden för 
en felsäker signal att passera denna 
kedja kallas TWCDT (Total Worst 
Case Delay Time) beräknat på att 
alla delar behöver deras maximala 
cykeltid. För felsäkerhet går man 
ännu längre. Signalen kan bli ytterli-
gare fördröjd om en av delarna 
fallerar i just det ögonblicket. Därför 
måste en deltatid adderas för den 
del som har den största differensen 
mellan sin watchdog tid och längsta 
fördröjning (man behöver inte ta 

Industriellt Ethernet stamnät

PROFIBUS DP

Säkerhetsmodul Säkerhetsmodul

PROFINET IOPROFINET IO

Internet

Produktions-PC
med  VPN Client
säkerhetsprogram

Service-PC
med  VPN Client
säkerhetsprogram

Brandväggar

PROFIBUS DP

PROFIsafe lokal del PROFIsafe lokal del

Säkerhetszon SäkerhetszonSSSS

Brandvägg

VPN

VPN

VPN

Internet

VPN

 
Bild 3   Säkerhetskoncept för  "stängda" och "öppna" nätverk  
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Bild 15   Nödstoppskoncept (IEC 60204-1)  
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hänsyn till mer än ett fel åt gången). 
Slutligen ger TWCDT plus denna 
differenstid SFRT. 

Varje F-Enhet skall tillhandahålla 
information om sin längsta fördröj-
ningstid, vilket krävs i PROFIsafe 
specifikationen, så att konfigure-
ringsverktyget kan beräkna SFRT. 
 
 
8. Integrering 
 

Hittills har vi lärt oss en hel del om 
användningen av PROFIsafe. Men 
vad gäller för felsäkra applikationer 
och dessa felsäkra funktioner? 

8.1 Standarder och direktiv 

I många länder är säkerhetskraven 
för farliga maskiner reglerade i lag. 
Inom EU gäller Maskindirektivet 
98/37/EC. Detta direktiv innehåller 
en lista på så kallade harmonisera-
de standarder. För en maskinbygga-
re förutses konformitet med direkti-
vet om de relevanta standarderna 
uppfylls. 

Relevanta standarder vad gäller 
PROFIsafe är till exempel IEC 
62061, ISO 13849-1, ISO 12100-1, 
and ISO 14121 (se 1.3 och Bild ).  

8.2 Riskreduktionsstrategi 

Det är alltid bättre att utforma en 
maskin med inbyggd säkerhet så att 
den undviker alla risker. I första 
delen av ISO 12100-1 räknas alla 
typer av möjliga risker upp. I sin 
andra del anger den en strategi för 
hur riskerna hos alla automatisera-
de utrustningar skall reduceras via 
en riskutredning. Denna riskutred-

ning består av en riskanalys och en 
riskbedömning: 

• Specificera gränserna och den 
avsedda användningen av maski-
nen 

• Identifiera farorna och tillhörande 
risksituationer för maskinens hela 
livstid 

• Bedöm risken för varje identifierad 
fara och risksituation 

• Bedöm risken och besluta om 
behovet av riskreduktion 

Genom att använda "3-stegs-me-
toden"  
• bygg in säkerhetsåtgärder, 
• skyddsåtgärder och möjliga kom-

pletterande förebyggande åtgär-
der, 

• information till användaren om de 
återstående riskerna, 

kan maskinbyggaren eliminera 
farorna eller reducera riskerna med 
skyddsåtgärder.  

Skyddsåtgärder och kompletterande 
förebyggande åtgärder kan vara att 
bygga in säkerhetsfunktioner som 
ljusridåer, tillhörande logisk styrning 
och ett nödstopp för att göra motorn 
strömlös. 

8.3 Applikationer enligt 
IEC 62061 

Både IEC 62061 och ISO 13849-1 
har metoder för att ta hand om 
felsäkra funktioner. Medan 
IEC 62061 passar bra ihop med 
PROFIsafe teknologin och felsäkra 
styrningar (F-Hosts), fyller  
ISO 13849-1 gapet för hydrauliska, 
pneumatiska, elektriska och meka-
niska komponenter. 

IEC 62061 kräver en felsäkerhets-
plan för maskinens hela livstid. Den 
skall täcka designstrategi, persona-
lens roll och ansvar, montage, änd-
ringar och underhåll fram till ned-
montering.   

8.4 Riskbedömning 

Båda standarderna har liknande 
koncept för riskbedömningen av 
felsäkra funktioner baserade på 
ISO 14121: 

Risk = hur allvarlig är skadan och 
hur stor sannolikhet är det att den 
skall inträffa 

Sannolikheten att det händer består 
av exponeringen för personalen, 
händelsen och möjligheten att und-
vika skada.    

8.5 SIL bestämning 

Båda standarderna har kalkylerad 
karakteristik. En är den behövliga 
SIL och den andra den önskade PL 
(se 1.3). Det är möjligt att översätta 
den ena till den andra. I långa lop-
pet kan man förvänta sig att skillna-
den försvinner för användaren när 
riskbedömningen görs i konfigure-
ringsverktyget via ett frågeformulär.  

8.6 Utformning av felsäkra 
funktioner 

IEC 62061 definierar så kallade 
felsäkra styrsystem (SRECS för 
felsäkra funktioner med undersy-
stem för avkänning, utvärdering och 
styrning. Undersystemen kan inne-
fatta komponenter (t.ex. switchar).  

Det enklaste sättet att utforma en 
felsäker funktion är att använda 
certifierade F-Enheter (givare, akto-
rer) och ett certifierat styrsystem (F-
Host) anslutna via PROFIsafe. 

 

8.7 Uppfylla SIL 

F-Enheterna ger den nödvändiga 
informationen i sin felsäkerhetsma-
nual för att bedöma SIL hos en 
enskild felsäker funktion. I första 
steget väljer man ut den enhet som 
har den minsta SILCL (claim limit) av 
alla F-Enheter och F-Host. Detta ger 
den högsta SIL man kan uppnå i 
hela den felsäkra funktionen. I vissa 
fall kan tillverkaren erbjuda system-
support för att uppgradera till en 
högre SIL via redundanta F-Enheter 
och tillhörande systemmjukvara. 

I det andra steget adderas PFHd 
värdet och resultatet kontrolleras 

fast fast

Ingångs-
fördröjning

Buss-
fördröjning

Process-
fördröjning

Buss-
fördröjning

Utgångs-
fördröjning

F_WD_Time 1 F_WD_Time 2

Summa Worst Case fördröjningstid = TWCDT

Felsäkra funktionens svarstid (TWCDT + T för den längsta "Watchdog“ tiden)

Worst Case
fördröjningstid

(Ingång)

Device_WD F-Host_WD Device_WD

längsta
T_WD

Igångsättning Felsäkert läge
Processcykeltid

bestämmer
minimum
tidsstyrd 

uppdateringsfrekvens

Worst Case
fördröjningstid

(Buss)

Worst Case
fördröjningstid

(Process)

Worst Case
fördröjningstid

(Buss)

Worst Case
fördröjningstid

(Utgång)

 
Bild 4   Felsäkra funktioners svarstid (SFRT) 



___________________________________________________________________________ 

PROFIsafe System Description, Version July 2007 15
 

mot de tillåtna värdeområdet för 
aktuell SIL.  

Det minsta SIL-värdet från dessa 
båda steg bestämmer aktuell SIL. 

I nästa sektion kan du se hur man i 
en station med distribuerat I/O kan 
kombinera F-moduler med klassisk 
elektromekanisk säkerhet. Enheter 
som nödstopp, dörrkontakter mm. 
som det visas i Bild . 

8.8 Elektromekanik 

IEC 62061 ger fyra förutbestämda 
utföranden A, B, C, och D hur un-
dersystem kan anslutas till klassisk 
säkerhet. Formler för att beräkna 
felsannolikhet finns för dessa kret-
sar. Med hjälp av B10 värden för 
omkopplare, det skattade antalet 
omkopplingscykler, diagnostikom-
fattningen och en gemensam faktor 
kan sannolikheten för farliga fel 
beräknas med hjälp av formlerna 
och sedan adderas för att bestäm-
ma den totala SIL.   

8.9 Icke-elektriska delar 

ISO 13849-1 definierar så kallade 
SRP/CS (Safety-Related Parts of 
Control Systems), felsäkra delar av 
ett styrsystem, även för hydraulik, 
pneumatik, elektriska och mekanis-
ka komponenter. Ett PL och ett 
PFHd värde kan bestämmas för en 
sådan komponent med hjälp av 
denna standard och införas i SIL 
bedömningen för den felsäkra funk-
tionen i enlighet med IEC 62061.  

8.10 Validering 

IEC 62061 kräver att en valide-
ringsplan skall vara en del av den 
övergripande säkerhetsplanen. 
Maskinen skall testas, kontrolleras 
och dokumenteras enligt denna 
plan.  

9. F-produktfamiljer 
 

PROFIsafe är en teknologi som ger 
nya möjligheter för standard- och 
säkerhetsprodukter. Detta kapitel 
ger en översiktlig sammanställning 
av några viktiga F-produkter och 
typiska applikationer. 

9.1 Distribuerade I/O 

Standard distribuerade I/O kan nu 
inkludera felsäkra moduler utan att 
ändra interfacemodulen. Det finns 
F-moduler som digitala in-/utgångar, 
analoga in-/utgångar, spännings-
moduler, motorstarter och frekvens-
omformare med integrerad felsä-

kerhet. F-moduler kan grupperas 
och därmed stängas av i grupper 

Nödstoppskontakter kräver mycket 
kostsam årlig översyn eftersom 
varje knapp måste testas. Den nya 
teknologin gör att alla aktiveringar 
under ett år kan sparas. Därmed 
behöver endast de återstående inte 
använda kontakterna testas, vilket 
sparar mycket pengar.   

9.2 Optiska givare 

Optiska säkerhetsbrytare som ljus-
ridåer och laserscanner är standar-
diserade i IEC 61496. Optiska giva-
re är lämpade för att skydda in-
/utgångsportaler på ett flexibelt sätt. 
Exemplet i Bild 18 visar också hur 
PROFIsafe kompletterar säkerhets-
funktionen med laserscanner och 
drivutrustning med integrerad felsä-
kerhet. Se detaljer nedan.   

9.3 Drivutrustningar 

Felsäkerhet för drives är standardi-
serad i IEC 61800-5-2. Dess felsäk-
ra funktioner behöver i allmänhet en 
felsäker positionsgivare. Värdet är 
tillgängligt för användaren via PRO-
FIsafe och kan ersätta ändlägesgi-
varna eller fysiska lågfartsgivare. 
Som visas i Bild 18 påverkar mo-
torns position skyddsfältet för la-
serscannern enligt profilen för bilka-
rossen vid in-/utfartsportal till en 
tillverkningscell. 

Kapitel 5.2.4 räknar upp många fler 
möjliga felsäkra funktioner som 
kommer att ge revolutionerande 
applikationer inom kort.  

9.4 Robotar 

Felsäkerhet för robotar finns i 
ISO 10218. De nya felsäkerhets-
funktionerna för drives främjar robo-
tar att integrera dessa funktioner 
och ge ny funktionalitet som "sam-
arbetande robotar", där mänskor 
och robot arbetar hand i hand. 

9.5 F-Gateway 

Det finns en F-Gateway för PROFI-
safe till AS-i Safety-at-work (ASIsa-
fe). Denna produkt kombinerar 
fördelarna i båda världarna. Medan 
ASIsafe enkelt kan samla signaler-
na från många nödstopp i serie, kan 
PROFIsafe enkelt hantera sofistike-
rade F-Enheter som drivutrustningar 
med integrerad felsäkerhet.  

9.6 PA produkter 

Tidigare nämnde vi att processau-
tomation följer sin egen sektorstan-
dard IEC 61511. NAMUR, som 
standardiseringsinstans för kemisk 
och läkemedelsindustri publicerar 
den gemensamma standarden 
NE97 som specificerar hur felsäker 
kommunikation kan användas med 
felsäkra fältenheter. En väl beprö-
vad, "proven in use", PA-produkt 
utrustad med en PROFIBUS MBP-
IS interface, innehåller en PROFIsa-
fe driver som kan konfigureras "Till" 
eller "Från". I det ena läget repre-
senterar den en standard PA-Enhet 
i det andra läget en F-Enhet (Bild 
19). 

NAMUR initierade en annan 
gemensam standard VDI 2180, som 
behandlar utveckling av felsäkra 
PA-produkter. 

Inkörs-/utkörsportalLaser 
scanner

Vagn

Vagnposition

Motorpositionsskala

Skydds-
fält (PF0)

PF1 PF2

Profil 1

Profil 2

PF0

 
Bild 5   Programmässig "dämpningsgivare" för laserscanner 
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För närvarande utförs de flesta 
PROFIsafe applikationer i process 
automation med distribuerad I/O 
med F-modules för 4-20mA eller 
HART kommunikation. Bild 20 visar 
de två möjligheterna att använda 
PROFIsafe med "proven-in-use" 
PA Enheter. Detta är en bra kom-
promiss även om den saknar de 
direkta fältbussfördelarna som ett 
brett utbud av mätvärden, parame-
trering och sofistikerad diagnostik.  

9.6.1 Nivågränslägen 

Gränslägen för tankar har mycket 
att vinna på PROFIsafe teknologin. 
PROFIBUS PA med MBP-IS och 
RS485-IS explosionssäker överfö-
ringsteknologi passar väl in på kra-
ven på dessa F-Enheter. PROFIsa-
fe ger felsäker överföring av passi-
viseringssignalerna medan stan-
dardkanalen, "black channel", ger 
information om givarens status.   

9.6.2 ESD ventiler 

Liknande förbättringar kan också 
uppnås för elektroniska avstäng-
ningsventiler, ESD (Electronic Shut-
Down). Huvuduppgiften här är att 
periodiskt testa ventilfunktionen 
med "partiella ventilutslag" och 
trendövervakning av ändpositioner-
na 

och av tiden det tar att nå dessa 
positioner. Detta kan ske automa-
tiskt via det felsäkra styrsystemet 
och medger förebyggande underhåll 
på tider som användaren själv väl-
jer. RS485-IS kommunikation till-
sammans med barriärer medger 
snabb avstängning även i Ex-miljö. 

9.6.3 Trycktransmitter 

Felsäker trycktransmitter kombine-
rar funktionen att mäta tankens 
fyllnad och skydd mot överfyllning 
(gränsläge) genom att jämföra med 
ett börvärde.  

9.6.4 Gas- och brandgivare 

Dessa givare tjänstgör till exempe 
på obemannade oljeplattformar. 
Extra positionsinformation gör det 
möjligt att automatiskt skalka lämp-
liga luckor. 

Bus interfaceBus interface

Process 
regler-
system

Felsäkert
program

BussinterfaceBussinterface

PROFIsafe

PROFIsafe

(PROFIsafe ”Till“) 

Användar-
program

BussinterfaceBussinterface

PROFIsafe

(PROFIsafe ”Av")

SIL2

 
Bild 6   PROFIsafe och NE97 för PA-Enheter 

MBP-IS med 

PROFIsafe

PROFIBUS DP
med PROFIsafe

Process
regler-
system

HART 4-20mA

Process
regler-
system

Distribuerat I/O
med F-moduler

"Proven-in-use"
(SIL2)

 
Bild 7   Två möjligheter för PROFIsafe och PA-Enheter  



___________________________________________________________________________ 

PROFIsafe System Description, Version July 2007 17
 

10. Användarfördelar 
 

Mer än 22 miljoner PROFI-BUS 
noder har nu installerats. Därför har 
högsta prioritet för utvecklingen 
alltid varit och kommer att fortsätta 
att vara att tillförsäkra att systemet 
fortsätter att vara fullt kompatibelt 
med de noder som redan är installe-
rade. Tack vare de autonoma funk-
tionella felsäkra kommunikations-
protokollet för PROFIsafe och dess 
"Black Channel", är det till och med 
möjligt att överbrygga från PROFI-
NET till PROFIBUS utan större 
svårighet. Det identiska PROFIsafe 
driver mjukvaran kan användas i 
både PROFINET och PROFIBUS 
enheter. 

Introduktionen av PROFIsafe har 
inneburit ett trestegs jättekliv: 

• Från felsäker relälogik till felsäker 
programmerbar logik 

• Från flertrådsteknik till funktionell 
felsäker kommunikation 

• Från isolerad till samarbetande 
felsäkra enheter 

Följande uttalande summerar per-
fekt fördelarna i flera aspekter. 

10.1 Integratorer och slut-
användare 

• Samma kostnadsbesparingar som 
med introduktionen av standard 
PROFI-BUS: reducerad kabel-
dragning, flexibel konfiguration, 
parametrering och diagnos 

• Enkel och kostnadseffektiv sy-
stemdesign med ett brett spektra 
av produkter från alla typer av till-
verkare 

• I allmänhet inga installationsre-
striktioner 

• Mycket innovativa felsäkerhetsap-
plikationer genom enkel kommu-
nikation mellan F-Enheter 

• Hög flexibilitet vid utbyte av befint-
lig reläteknik liksom vid utbyggnad 
och uppgradering av befintliga in-
stallationer 

• Integrerad teknik för både fabriks- 
och processautomation 

• Utbildning, dokumentation och 
underhåll begränsas till en buss-
teknologi 

• Programmeringen av standard 
och felsäkra applikationer kan gö-
ras med bara ett verktyg och certi-
fierade funktionsblock 

• Enkel dokumentation av den fel-
säkra konfigurationen och logiken 

• Kostnadsbesparing för system 
acceptansen tack vare certifierade 
produkter 

• Internationell acceptans genom 
IEC 61508-enhetlig teknologi  

• Positivt godkännande av BGIA 
och TÜV 

10.2 Produkttillverkare 

• TÜV-certifierad mjukvara gör 
implementeringen av PROFIsafe 
lösningen enkel och kostnadsef-
fektiv 

• Olika sorters felsäkra program-
merbara styrningar kan införa 
PROFIsafe kommunikation 

• Banbrytare för nya innovativa 
produktfunktioner 

10.3 Framtida investeringar 

• Enorm bas av installationer av 
PROFIBUS och PROFINET pro-
dukter 

• PROFIBUS/PROFINET organisa-
tioner och supportcentra finns 
över hela världen 

• All existerande och framtida stan-
dard definierad av PI gäller också 
för  

• PROFIsafe är en internationell 
standard IEC 61784-3-3 

• Framtida mjukvara för att stödja 
felsäkra applikationer under hela 
dess livstid från design under 
uppbyggnad, validering och do-
kumentation, vilket ytterligare re-
ducerar felsäkra applikationers 
nödvändiga ingenjörsarbete. 
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11. PI 
 

Både för underhåll, fortlöpande 
utveckling och marknadsföring 
behöver en öppen teknologi en 
företagsoberoende institution som 
kan fungera som en arbetsplattform. 
Vad gäller PROFIBUS och PROFI-
NET teknologierna uppnåddes detta 
genom bildandet av PNO (PROFI-
BUS Nutzerorganisation e.V.) 1989 
som en ideell intressegrupp för 
tillverkare, användare och institutio-
ner. PNO är nu en av medlemmarna 
i PI (PROFIBUS & PROFINET In-
ternational), en paraplyorganisation 
som bildades 1995. PI har nu 25 
regionala användarorganisationer 
(RPA: Regional PI Associations) 
och ungefär 1,400 medlemmar, 
vilket betyder att den är represente-
rad på alla kontinenter och är värl-
dens största intressegrupp för in-
dustriell kommunikation. 

11.1 PI:s förpliktelser 

Huvuduppgifterna för PI är: 

• Underhåll och fortsatt utveckling 
av PROFIBUS och PROFINET 

• Promotion av den världsomfattan-
de etableringen av PROFIBUS 
och PROFINET 

• Skydda användares och tillverka-
res investeringar genom att på-
verka standardiseringen 

• Representera medlemmarnas 
intresse i standardiseringskommit-
téer och organisationer 

• Världsomfattande teknisk support 
till företag genom PI Kompetens-
centra (PICC) 

• Kvalitetskontroll genom ett system 
för produktcertifiering vid PI Test-
laboratorier (PITL) grundat på 
standard konformitetstest 

• Etableringen av en världsom-
spännande utbildningsstandard 
genom PI Utbildningscentra 
(PITC) 

11.2 Teknologisk utbildning 

PI har lämnat ansvaret för den tek-
nologiska utvecklingen till PNO 
Tyskland. PNO Tysklands rådgi-

vande församling övervakar utveck-
lingsaktiviteterna. Den teknologiska 
utvecklingen sker med hjälp av mer 
än 50 arbetsgrupper med över 500 
deltagande experter. 

11.3 Teknisk support 

PI stöder mer än 35 ackrediterade 
PICCs över hela världen. Dessa  
centra ger användare och tillverkare 
all sorts rådgivning och support. 
Som PI institutioner är de oberoen-
de serviceföretag som uppfyller 
gemensamt överenskomna regler 
och kvalitetskrav. PICCs kontrolle-
ras regelbundet vad gäller lämplig-
het som en del av en individuellt 
utformad ackrediteringsprocess. 
Aktuella adresser finns på PI:s 
webbsida. 

11.4 Certifiering 

PI stöder 9 ackrediterade PITLs 
över hela världen, som hjälper till 
vid certifieringen av produkter med 
ett PROFIBUS/PROFINET interfa-
ce. Som PI institutioner är de obe-
roende serviceföretag som uppfyller 
gemensamt överenskomna regler 
och kvalitetskrav. Testservicen som 
PITL tillhandahåller kontrolleras 
regelbundet i enlighet med en strikt-
ackrediteringsprocess för att garan-

tera att de uppfyller de nödvändiga 
kvalitetskraven. Aktuella adresser 
finns på PI:s webbsida. 

11.5 Utbildning 

PITCs har bildats med det specifika 
målet att etablera en global utbild-
ningsstandard för ingenjörer och 
installatörer. Det faktum att utbild-
ningscentra och deras experter 
måste bli officiellt ackrediterade 
betyder att kvalitén är garanterad 
inte bara vad avser PROFIBUS och 
PROFINET utbildningsutbudet utan 
också tillhörande ingenjörs- och 
installationstjänsterna. Aktuella 
adresser finns på PI:s webbsida. 

11.6 Informationsplattform – 
Internet 

På www.profibus.com PI:s webb-
sida finns inte bara aktuell informa-
tion om PI:s organisation och PRO-
FIBUS och PROFINET teknologier-
na. Där finns även en online pro-
duktguide, en ordlista, diverse 
webbaserade utbildningar liksom en 
nedladdningssektion med specifika-
tioner, applikationsprofiler, installa-
tionsguider och andra dokument. 

Regionala
PI

organisationer

PI
Kompetens-

centra

PI
Test

laboratorier

PI
Utbildnings

centra

PI (PROFIBUS & PROFINET International)

Teknologier

Fältbuss-
baserad

automation

Ethernet-
baserad

automation
Proxy teknologi

 
Bild 8   PROFIBUS & PROFINET International (PI) 
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Avsägning av ansvar 
PNO/PiS har undersökt innehållet i denna broschyr noggrant. Trots det kan inte fel uteslutas. 
PNO/PiS avsäger sig allt ansvar oberoende av orsak. Data i denna broschyr kontrolleras emellertid 
periodiskt. Nödvändiga korrigeringar kommer att införas i kommande versioner.  
Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar. 

Termer som används i denna broschyr kan vara varumärken och användning av tredje part oberoende av ända-
målet kan strida mot ägarens rättigheter. 

Denna broschyr är inte en ersättning av standard IEC 61784-3-3 och de tillhörande PROFIBUS och PROFINET 
guiderna och specifikationerna. I tveksamma fall har dessa dokument företräde. 

© Copyright by PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. 2007. All rights reserved. 


